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Edificio Singular 
Auditorio y Escuela de Musica 
en San Martin de la Vega 
S e plantea en este edi-ficio la necesaria y en ocasiones problemati-
ca convivencia de una cons-
truccion singular y de escala 
monumental con su entorno, 
en el que coexisten edifica-
ciones de muy distinta tipo-
logia. Como explica Gusta-
vo Navarro, uno de los ar-
quitectos autores del proyec-
to, "el edificio se ubica en 
una parte especial del casco 
de San Martin de la Vega, en 
el Kmite entre unas actuacio-
nes de finales de los afios 60, 
con bloques en altura y alta 
densidad, y las recientes 
nuevas promociones de vi-
viendas unifamiliares. Nos 
enfrentamos a un problema 
de implantacion en el entor-
no de un edificio de gran im-
pacto volumetrico (de unos 
25 m de altura) y de escasa 
superficie de parcela, obli-
gandonos a una solucion 
muy compacta con ocupa-
cion casi completa de la 
misma. Ademas, el edificio 
de viviendas en altura que 
da al Auditorio acaba en una 
medianera ciega de siete 
plantas de altura. Con estos 
puntos de partida buscamos 
una solucion que partiendo 
de disimular la medianera, 
fuese escalonandose en dis-
minucion hacia la calle prin-
cipal y la de los unifamilia-
res hasta alcanzar la altura 
media del entorno. Desde 
ese punto de vista creemos 
haber conseguido un buen 
resultado, con una altura de 
cornisa de la Escuela de Mu-
sica solo levemente mas ele-
vada que los unifamiliares. 
Una intervencion sobria en 
volumenes que se inserta en 
un entorno de una variedad 
volumetrica tan significativa 
como la que ofrecen la co-
leccion de recientes adosa-
dos y los inarmonicos blo-
ques en "H" de los setenta". 
La obra ha sido financiada 
conjuntamente por la Comu-
nidad y el Ayuntamiento de 
San Martin de la Vega. La 
idea de las administraciones 
fue hacer el Auditorio en 
una primer a fase, y en una 
segunda la Escuela de Musi-
ca, de tal manera que se pu-
diesen dividir las inversio-
nes y se ejecutasen en fun-
cion de la diponibilidad de 
presupuesto. 
Desde el proyecto que se 
presento a concurso a lo de-
finitivamente construido ha 
sido preciso realizar cam-
bios de cierta entidad, reha-
ciendo el proyecto en distin-
tas fases para poder conci-
liar el generoso programa 
funcional con el escaso pre-
supuesto: el proyecto era 
muy ambicioso, pero los re-
cursos arbitrados no se co-
rrespondian con los deseos. 
"No olvidemos que se trata 
de un tipo de edificio muy 
complejo, donde cada metro 
cuadrado construido es uni-
co (no se repiten) y con un 
precio que no es comparable 
con el de otras edificacio-
nes. Son metres cuadrados 
muy singulares, especial-
mente por las altura, la com-
plejidad espacial, la repercu-
sion de los medios auxilia-
res, etc., y en definitiva, 
conseguir determinar, ajus-
tar y controlar los costes ha 
resultado francamente com-
plicado. Con gran esfuerzo 
en este sentido, creo que he-
mos conseguido un buen 
edificio con el presupuesto 
del que disponiamos". 
El programa basico del Au-
ditorio planteaba 450 plazas, 
con servicios suficientes pa-




ciones teatrales. Era un ob-
jetivo que pudiese entrar a 
formar parte de la Red de 
Teatros de la Comunidad de 
Madrid, y ha tenido que res-
ponder a su supervision en 
fase de proyecto, para adap-
tarse a las exigencias tecni-
cas en cuanto a fondo de es-
cenario, alUira de la boca y 
del cajon de escena, asi co-
mo condiciones generales 
especificas de equipamieiito 
escenico. "Hubo que ir a los 
mrnimos requeridos que res-
ponden a los Teatros de la 
Comunidad de Madrid: 10 
m de fondo de escena; 5 m 
de altura de la boca de esce-
na, y un alto de escena de al 
menos una vez el alto de la 
boca. El programa pedia 
ademas que el cajon esceni-
co debfa contar con foso de 
orquesta y un bajoescena". 
El edificio cubre "de una 
manera razonable", las nece-
sidades demandadas por el 
Ayuntamiento de San Mar-
tin de la Vega, desarrollando 
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la mayor parte del programa 
en planta baja y planta pri-
mera, aunque se han realiza-
do actuaciones en sotano y 
entreplanta (espacios depen-
dientes de la escena asi co-
mo dependencias de instala-
ciones). 
La Escuela de Musica, aun-
que unida al Auditorio, debia 
poder funcionar de forma in-
dependiente. Cuenta con 8 
cabinas individuales, seis au-
las para grupos reducidos, 
una sala grande para la ban-
da municipal, otra de gran-
des dimensiones para ballet, 
y aulas para education in-
fantil, para clases teoricas, 
despacho de direction, sala 
de profesores y biblioteca. 
En planta baja se ha confi-
gurado la entrada principal a 
todo el conjunto, situando 
en la confluencia de la Ave-
nida de Nuestra Senora de 
Vega con la Calle Fernando 
el Catolico un gran porche 
de entrada, asi como el ves-
tibulo-cortavientos comun, 
donde se ha dispuesto el 
mostrador de entradas para 
el Auditorio y Conserjeria. 
Desde este punto se pueden 
percibir en un golpe de vista 
los dos grandes vestfbulos co-
rrespondientes al Auditorio y 
la Escuela de Musica, a traves 
de los panos acristalados de 
acceso a los mismos. Es este 
cortavientos-entrada principal 
comun el elemento que rela-
ciona las dos partes del con-
junto, permitiendo tambien su 
independencia de funciona-
miento, horario, etc. 
Desde el cortavientos se ac-
cede a la planta baja de la 
Escuela de Musica. Su fun-
cionamiento y organization 
es muy clara: un gran espa-
cio en doble altura es el lu-
gar de encuentro, relation y 
acceso a todas las dependen-
cias; es el centro neuralgico 
del edificio, y al mismo 
tiempo el que separa a las 
zonas cerradas (aulas, cabi-
nas, etc.) del muro del Audi-
torio; la escalera que existe 
en el mismo permite subir a 
la planta primera, asi como 
el ascensor que se encuentra 
al fondo del patio. 
En planta baja se situan las 
zonas de mayor tamano: sa-
la para conjuntos musicales, 
sala de danza, aula infantil y 
almacen. Tambien se dispo-
nen los vestuarios entre las 
dos grandes salas. Al fondo 
del patio cubierto, junto al 
ascensor, esta la salida de 
emergencia que accede a un 
vestfbulo de independencia 
(comun con el Auditorio) 
desde el que se sale a la ca-
lle. Existe una pequena ac-
tuation a nivel de entreplan-
ta junto al cuerpo de cameri-
nos, para acceder a un palco 
creado en el Auditorio. 
En la planta primera se situa 
el programa que requiere 
mayor privacidad y aisla-
miento: Biblioteca, Aulas 
Instrumentales y Cabinas de 
Practicas; asi como la zona 
de profesores y Direction. 
Todas ellas se iluminan a 
traves de patios transversa-
les, de modo que los ruidos 
de la calle lleguen mas ate-
nuados a las fachadas. 
La comunicacion de todas 
las dependencias se produce 
a traves de una galena abier-
ta al gran patio cubierto del 
edificio. Tambien desde esta 
galena en su extremo Este, 
se accede al ascensor y ves-
tibulo de independencia que 
comunica con la escalera de 
camerinos del Auditorio, via 
de evacuation en caso de 
emergencia. 
En sotano unicamente se ha 
realizado una pequena exca-
vation con el objeto de que 
el ascensor de gran capaci-
dad pueda conectar con el 
nivel de la planta sotano del 
Auditorio: foso de orquesta 
y foso de escena. 
Destaca Gustavo Navarro 
que se ha buscado con gran 
clausurar la caja de escena 
con el telon cortafuegos fun-
cionando el suelo del foso 
de orquesta como escenario 
de la sala. 
Se ha puesto un interes espe-
cial la election de los mate-
riales. "Precisamente porque 
concedemos una atencion 
prioritaria a los entornos en 
que trabajamos, y somos 
partidarios de una arquitec-
tura que, aunque relevante y 
significativa, este conectada 
con los edificios cercanos, 
ponemos mucho enfasis en 
utilizar materiales muy habi-
tuales, que hacen que el ciu-
dadano sienta "proximo" el 
edificio, no como un objeto 
extrano insertado en la ciu-
dad. Este criterio choca en 
ocasiones con la actitud de 
algunas administraciones 
publicas, que persiguen la 
maxima singularidad y dife-
renciacion en sus edificios. 
Puede afirmarse que hay dos 
caras distintas de la Admi-
nistration: la que se plantea 
ante todo su refrendo en el 
entasis la versatilidad de los 
elementos y espacios. Como 
muestran el zaguan de entra-
da y el cortavientos, asi co-
mo el recorrido interior de la 
Escuela por la zona poste-
rior, que comunica con la 
zona de camerinos del audi-
tono, de tal forma que no es 
necesario entrar al vestfbulo 
del Auditorio para que el 
mismo pueda ser utilizado 
por la Escuela de Musica 
(convirtiendose en el salon 
de actos de la misma). En 
este caso puede llegarse a 
exito mediatico, y otra parte 
que sobre todo busca edifi-
cios que "sirvan", que fun-
cionen bien. Nuestro estudio 
tiene una notable experien-
cia en obras para la Admi-
nistration, buena parte de 
las cuales han sido edificios 
para las administraciones de 
Justicia, que hasta ahora ha 
sido la hermana pobre del 
Estado y las Autonomias, y 
por ello estamos acostum-
brados a aquilatar cada ma-
terial y cada metro cuadrado 
de construction, a fin de 
conseguir edificios que ade-
mas de bellos, sean robus-
tos, duraderos y de bajo 
mantenimiento. Tambien te-
nemos especial predilection 
por los materiales que enve-
jecen dignamente (no es lo 
mismo un golpe en una pie-
dra que en un panel sand-
wich) y por las soluciones 
edilicias acordes al ambiente 
geografico y climatico en el 
que se asientan (los muros 
cortina, en general, no son 
una solution adecuada para 
nuestras latitudes). 
En este caso, el ladrillo era 
el material fundamental del 
entorno. Pero no se trataba 
de utilizarlo sin mas, sino de 
buscar una manera de con-
cederle un protagonismo 
distinto. De ahi la fabrica de 
ladrillo de picos, tradicio-
nalmente empleada en la ar-
quitectura neomudejar, aun-
que siempre en panos pe-
quenos. Aqui se ha tornado 
como motivo de la fachada 
principal, un paramento tie-
go con cuatro pequenas 
aberturas, de orientation 
oeste, que protege el interior 
del sol poniente, y al tiempo 
ofrece un atractivo juego de 
sombras en la superficie for-
mada por los ladrillos en an-
gulo de 45° al atardecer. 
Diego Moreno Gascon, ar-
quitecto tecnico de la Direc-
tion Facultativa, senala que 
esa colocacion de los ladri-
llos de fachada ha dado lu-
gar a algunas pequenas peri-
pecias durante la ejecucion 
de la obra, pues en principio 
se pensaba que la parte que 
sobresaliese del mismo fue-
se maciza. "Tras hablar con 
varias empresas, se encontro 
una que ofrecio un ladrillo 
con el primero de los tres 
agujeros testimonial (el del 
paso del hilo del proceso de 
extrusion). Pero al iniciarse 
la obra se hicieron muestras 
para su ensayo comproban-
dose, que el ladrillo al co-
cerlo no aguantaba fisuran-
dose por efecto de las coc-
ciones distintas entre la par-
te ciega y la hueca. La solu-
tion adoptada fue seguir el 
ejemplo de la formula que 
comprobamos que fue utili-
zada en los petos de las te-
rrazas en algunos bloques 
que se construyeron en los 
anos 70, y que no fue otra 
que rellenar de mortero el 
agujero que va a al aire. Un 
"defecto" que solo es un mal 
menor, ya que ademas, con 
el paso del tiempo, queda di-
simulado con la patina de la 
suciedad y resulta practica-
mente inapreciable. Ademas 
la fabrica utilizada en todo 
el edificio es armada, y en la 
fachada principal trasdosada 
con medio pie atado a la fa-
brica de picos, pues la fabri-
ca real resultaba demasiado 
debil en un pano tan alto sin 
cortes intermedios." 
Los avatares del proceso han 
sido numerosos durante el 
ano de redaction del proyec-
to y los seis de ejecucion de 
la obra. Se han alternado 
cuatro diferentes gobiernos 
municipales de distinto sig-
no. Hubo que rehacer el pro-
yecto dos veces. La obra la 
initio la construetora SEOP, 
que abandono la misma a 
mitad de la cimentacion, tras 
acuerdo con la corporation 
municipal para rescindir el 
contrato. Tras dos concursos 
para la ejecucion de la ter-
mination de las obras (uno 
fallido en el que el adjudica-
tario no quiso firmar) OHV-
Cobra toma la obra a su car-
go. Por su parte, realizo un 
gran esfuerzo, incorporando 
un equipo tecnico de alto ni-
vel. Y una tercera empresa 
constructora, Covibar-Solar-
co, se ocupo de la Escuela 
de Musica. La ejecucion en 
dos fases, en un edificio 
compacto, se explica por 
cuestiones economicas. "Ya 
en el concurso se planteaba 
la realization en dos fases, 
pues el Auditorio correspon-
dia al primer Plan Prisma, 
cuyas partidas economicas 
estaban agotadas, y la Es-
cuela ha sido financiada to-
talmente el Ayuntamiento". 
Desde el punto de vista cons-
tructive la obra ha supuesto 
un reto tanto en su concep-
tion como en su ejecucion. 
El primer requerimiento fue 
hacer un unico edificio divi-
dido en dos unidades de eje-
cucion diferentes (el audito-
rio y la escuela) para cons-
truirse en fases distintas, des-
conociendose el intervalo de 
tiempo que habria entre la 
construction de una y otra. 
La primera fase deberia que-
dar como edificio perfecta-
mente rematado y poder 
usarse sin que las obras de la 
segunda fase incidiesen en su 
funcionalidad. Constructiva-
mente esta situation se resol-
vio con una junta en la que la 
estructura de la escuela de 
musica apoya en dilatacion 
en la del auditorio. 
Por otro lado, el estudio ge-
otecnico nos confirmo los 
peores temores. Las caracte-
risticas geologicas de la par-
cela eran muy negativas co-
mo en todo el suelo del mu-
nicipio (no hay que olvidar 
que se trata de uno de los 
mayores productores de ye-
so de la Comunidad de Ma-
drid). Suelos muy ricos en 
yesos y poco cohesivos que 
nos obligaban a pilotar a 
unos 12m de profundidad y 
a lidiar con una inestabilidad 
preocupante de los taludes 
de la excavaciones, sobre to-
do despues de los lavados 
por lluvias. Desde una pan-
talla de pilotes con la media-
nera que se corresponde con 
la zona mas profunda, se fue 
aterrazando progresivamen-
te el terreno en plataformas 
de trabajo (de acuerdo a la 
section del auditorio) hasta 
la avenida de Ntra. Sra. de la 
Vega. La situation mas 
compleja se produjo a la ho-
ra de conectar el ascensor de 
la escuela de musica con el 
sotano 2 bajoescena del au-
ditorio. Fue necesario, apar-
te de grandes taludes, un 
cuidado entibado de la zona 
mas profunda que permitie-
se la huida en caso de des-
prendimiento. 
Sobre el terreno de las plata-
formas, se echo una solera de 
limpieza, y sobre esta, un for-
jado sanitario ventilado tipo 
Cavity de entre 15 y 70 cm de 
camara (dependiendo de la 
zona del edificio) de gran re-
sistencia, que permitiese el 
paso por encima de maquina-
ria. A partir de ahi, se levanta-
ron los tres muros maestros 
de hormigon armado que con-
forman el fondo de la caja es-
cenica (de 21m de altura) y 
los laterales del anterior y del 
patio de butacas. Se ejecuta-
ron con encofrado trepante y 
me especialmente compleja la 
ejecucion del muro de atado 
correspondiente a la boca de 
escena y que necesito, dada la 
altura y la inexistencia de for-
jados proximos, de encofra-
dos complejos. El resto de la 
estructura es de hormigon, en 
parte con jacenas tradiciona-
les y en otras partes con semi-
jacenas prefabricadas. Todo el 
forjado del edificio esta reali-
zado con placas alveolares de 
hormigon prefabricadas de 
hasta 12m de luz. El forjado 
de planta primera de la escue-
la de musica se sujeta (para 
conseguir la junta de dilata-
tion) mediante pasadores al 
muro de la sala. Gracias a uti-
lizar fabrica armada, se pudie-
ron hacer los cajeados lineales 
adecuados para su correcta fi-
jacion. 
La cubierta del auditorio y de 
la caja escenica esta formada 
por unas cerchas metalicas, 
la mayor de 24 m, apoyadas 
sobre el muro de hormigon 
(arriostradas entre ellas), y 
las placas alveolares unen los 
cordones inferiores. Esto 
permite que la parte superior 
de las cerchas forme una es-
pecie de camaranchon que 
aisla termica y acusticamente 
la sala, ademas de permitir la 
comunicacion entre la escena 
y el control. Sobre las cer-
chas, formas metalicas a dos 
aguas conforman el perfil en 
diente de sierra de los alza-
dos laterales. 
La cubierta es transitable y 
"ecologico ajardinada" en las 
partes planas (con elementos 
similares a los utilizados en 
los drenajes de muros peri-
metrales, con tierra que lleva 
una mezcla de piedra porosa 
volcanica). Las partes incli-
nadas son de zinc. 
Por lo que respecta a las ins-
talaciones, la climatizacion 
en la sala del Auditorio se 
realiza mediante un sistema 
todo aire que para evitar dis-
torsiones acusticas funciona 
a baja velocidad. Dos gran-
des conductos bajan desde el 
climatizador, situado en cu-
bierta al aire libre, al suelo 
sobreelevado del patio de 
butacas y reparten el aire 
mediante difusores ubicados 
debajo de cada butaca. En 
los ririones laterales del te-
cho, dos largas rejillas linea-
les efectuan la extraction y 
el retorno a la maquina. "El 
auditorio cuenta con climati-
zacion frio/calor, mientras 
que en la Escuela de Musica 
solo se ha considerado nece-
saria la calefaccion, que es 
por suelo radiante con calde-
ra de gas natural. En esta se 
ha incorporado ademas un 
sistema de ventilation bas- ilL-I- r 
tante sofisticado -con el que 
nos adelantamos al Codigo 
Tecnico- que permite atem-
perar en la Escuela de Musi-
ca la aportacion de aire exte-
rior, enfriado en verano y 
calentado en invierno". 
Tambien las exigencias des-
de el punto de vista acustico 
han sido notables. "Durante 
la fase de proyecto se hizo 
un estudio acustico teorico 
que proporciono la Kneas ge-
nerales de funcionamiento, 
con asesoramiento del De-
partamento de Acustica de la 
Escuela de Arquitectura de 
Madrid, y otro estudio du-
rante la fase de ejecucion, 
que se fue adaptando duran-
te la obra". Las paredes de la 
sala son de hormigon visto, 
con un tratamiento de un 
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aceite mineral especial que 
le colorea y da textura, la 
parte trasera es de carton ye-
so perforado con lana de ro-
ca, que sirve como absorben-
te del sonido. Los paneles 
negros laterales en la union 
entre los paramentos y la cu-
bierta son de carton yeso, pe-
ro completamente lisos para 
mayor reflexion del sonido. 
En el techo, una primera zo-
na encima de escena esta 
compuesta por refiectores de 
paneles de madera curvada. 
La zona mas alejada de la 
misma esta integrada por 
placas de viruta de madera 
prensada con magnesita (He-
raklith), tambien absorben-
tes. Las salas de la Escuela 
de Musica llevan aislamien-
to acustico entre ellas, for-
mado por lana de roca de al-
ta densidad. Las paredes no 
son perpendiculares, para 
evitar reflexiones directas 
inoportunas. El suelo es de 
caucho, salvo la Sala de Bai-
le, en la que se ha empleado 
tarima fiotante madera con 
una espuma debajo para 
amortiguacion. El techo es 
absorbente, y tambien son 
acusticas las puertas. 
Por lo que respecta a la ma-
no de obra, durante la etapa 
de mayor boom de la cons-
truccion fue dificil encon-
trarla en ciertos momentos, 
"porque muchos llegaban, y 
al ver la obra, les parecia de-
masiado complicada para el 
escaso numero de metros de 
ejecucion, y preferian cual-
quier otro trabajo mas rapi-
do". Explica Gustavo Nava-
rro que para el recubrimien-
to exterior del cajon de esce-
na se penso en principio en 
hormigon celular, "pero no 
encontrabamos a nadie que 
quisiese abordar un numero 
de metros reducido con un 
elevado nivel de complica-
tion. Por ello, al no encon-
trar a nadie con la suficiente 
pericia tecnica se opto por el 
bloque de hormigon". 
Para el arquitecto tecnico 
Diego Moreno, la obra posee 
connotaciones especiales, 
pues ha sido la primera que 
ha realizado cubriendo todo 
el proceso completo, desde el 
proyecto. "Han sido muchos 
aiios de trabajo, y ha habido 
que hacer frente a la escasez 
de presupuesto para una obra 
bastante compleja. La fase 
mas complicada fue la es-
tructura de los muros de hor-
migon de 20 m de altura 
exentos, con encofrados tre-
pantes bastante complicados. 
Hay que citar tambien las 
cimbras de la boca de escena, 
de mucha luz. Y un momento 
tambien especial fue la insta-
lacion de las cerchas metali-
cas, que requirio una grua de 
grandes dimensiones, a la 
que afectaba el viento, crean-
do cierto peligro. Por otra 
parte, la cubierta inclinada 
requirio un disefio especifico 
en obra, para colocar las pla-
cas alveolares con el grado 
de inclination del edificio. 
Los utiles para manejar las 
placas alveolares en horizon-
tal no resultaban funcionales; 
no era oportuno apoyar un la-
do y dejar caer el otro de una 
placa de 8 m, porque resulta-
ba peligroso, por lo cual hu-
bo que diseriar un util para 
coger la placa con la inclina-
tion adecuada, lo cual facili-
to en gran medida la ejecu-
cion posterior". 
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Coordinadores de Seguridad y Salud: 
Pedro Cabeza Fernandez, arquitecto tecnico. 
Jose Manuel Morales Morales, arquitecto tecnico. 
Superficie construida: 2.462 m2 (fase I, Auditorio). 1.310 m2 (fase II, Escuela). 
Presupuesto: 5.233.735,546, Auditorio y Escuela. 911.412,95 6 , equipamiento escenico 
Empresas Constructoras: OHV-Cobra. SEOP (Auditorio). 
COVIBAR SOLARCO (Escuela). 
Fecha de inicio de las obras: Auditorio: Enero 2003. Escuela de Musica: Marzo 2007. 
Fecha de finalizacion: Auditorio: Febrero 2007. Escuela de Musica: Junio 2008. 
